
西脇市における水道水中の
有機フッ素化合物（PFOS及びPFOA）について

西脇市建設水道部施設管理課



1

環境省・国土交通省の公表の概要

水道におけるPFOS及びPFOAに関する調査の結果について

【調査の概要】
〇調査期間 ： 令和６年５月29日～９月30日
〇調査内容 ： 令和２年度から６年度までの

PFOS及びPFOAの水質検査結果
〇調査対象の概要

事業体数 検査実績有 検査実績率

3,755 2,227 59.3％

(令和６年11月29日公表)

※残りの40.7％については、検査未実施及び未回答



西脇市の給水計画

旧黒田庄町

旧西脇市

①上戸田浄水場

②大木浄水場

③黒田浄水場

④大伏浄水場

⑤県水受水地



給水計画の概要

安心と

安定を

未来につなぐ

西脇市の給水計画
全量 上戸田浄水場 大木浄水場 黒田浄水場 大伏浄水場 県水受水

12,000㎥ 2,800㎥ 2,500㎥ 1,500㎥ 500㎥ 4,700㎥

（日平均給水量）
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西脇市の水質検査の概要

年 度
上戸田浄水場
給水栓(ng/L)

大木浄水場
給水栓(ng/L)

黒田浄水場
給水栓(ng/L)

大伏浄水場
給水栓(ng/L)

令和３年度
R3.7.14採水

100 6 5未満 5

令和４年度
R4.7.13採水

28 10 12 27

令和５年度
R5.7.12採水

32 6 5未満 5未満

令和６年度
R6.7.10採水

38 5未満 5未満 10

西脇市のPFOS及びPFOAの水質検査結果

※PFOS及びPFOAの暫定目標値：50ng/L以下



5

上戸田浄水場の給水について

上戸田浄水場
99,500㎥
約80％

(令和３年８月) (令和３年９月～)

西脇市のPFOS及びPFOAの低減化の対策

春日浄水場
4,000㎥ 約3％

上戸田浄水場
64,600㎥
約54％

春日浄水場
7,000㎥ 約6％

125,000㎥ 119,600㎥

県水受水
21,000㎥ 約17％

県水受水
48,000㎥ 約40％

令和３年度 令和４年度
水質検査 水質検査
100ng/L 28ng/L



第６水源地

上戸田浄水場の水源

第３水源地

新第１水源地

第１水源地

第２水源地
・第１井戸
・第２井戸

西脇小学校

西脇市役所

童子山公園

アピカ

西脇中学校

上戸田浄水場西脇病院

重春小学校 西脇消防署

西脇警察署
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令和６年度の西脇市の対策

第一水源地

(ng/L)

新第１水源地

(ng/L)

第２水源地
第１井戸
(ng/L)

第２水源地
第２井戸
(ng/L)

第３水源地

(ng/L)

第６水源地

(ng/L)

R6.7.10採水 R6.7.10採水 R6.11.13採水 R6.11.13採水 R6.11.13採水 R6.11.13採水

26 5未満 5未満 8 5未満 140

上戸田浄水場の水源地におけるPFOS及びPFOAの水質検査結果（原水）

〇水質検査の結果、第６水源地において暫定目標値を超過
していたため、第６水源地の取水を停止。
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西脇市における水質検査結果について

【測定結果】
検査の結果、浄水について基準値を超える値は認めらせんでした。
※詳細結果は試料毎の水質検査成績書のとおりです。

水道水質基準


